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Cislo vzorku : 416/8P1/19
Misto a bod odbéru :Korolupy - sit - OU - kuchyng, dfez Datum a ¢as odbéru : 11.2.2019  10:38
Datum a ¢as pfijmu : 11.2.2019  13:23

Zadavatel : Obec Korolupy, Korolupy 69, 671 07 Uhercice
Odebral : Zamecnik Jifi Mgr., Brno
Predmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbér vzorku pitnych vod SP €. 1 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN ISO 5667-14, CSN EN
ISO 5667-16, CSN EN ISO 19458, Vyhl. MZ €. 252/2004 Sb.)
Rozsah rozboru : 252 UPL pod.
Pesticidni latky - LC - MS Brno

Protokol o odbéru : 1552 /BP1/ 19
Datum ukoncéeni zkousek : 28.2.2019

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Zkouska Jednotka Vysledek Limit Identifikace zkousky

Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 (NMH) | SOP &.13/2013/lil (SSN EN ISO 9308-1) is1
Koliformni bakterie KTJ/100ml 22 0 (MH) | SOP &.13/2013/lil (CSN EN ISO 9308-1) is1
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 19 40 (DH) | SOP &.16/2013/lil (CSN EN ISO 6222) is1
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 470 200 (DH) | SOP &.16/2013/lll (GSN EN ISO 6222) is1
Intestindlni enterokoky KTJ/100mi 0 0 (NMH) | SOP &.15/2013/ll (CSN EN ISO 7899-2) is1
Mikroskopicky obraz - celkovy jedinci/ml 0 50 (MH) | SOP &. 20/2014/1 (CSN 75 7712) is1
pocet organizmu

Mikroskopicky obraz - Zivé jedinci/ml 0 0 (MH) | SOP & 20/2014/il (GSN 75 7712) is1
organizmy

Mikroskopicky obraz - % <1 5 (MH) | SOP &.19/2014/lll (GSN 75 7713) is1
abioseston
Fyzikalni, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouska Jednotka | Vysledek |Nejistota Limit Hodnoceni [ldentifikace zkousky

Uran ug/l 1,1 +10% 15 (NMH) | vyhovuje  [sOP &. 18A/2013/11I (CSN EN ISO 17294-2) | is1
Konduktivita mS/m 79,8 +5% 125 (MH) | vyhovuje  [soP &.8/2013/1l (ESN EN 27888) is1
Antimon ug/ <0,02 50 (MNH) [ vyhovuje |SOP &.18A/2013/Mi (ESN EN ISO 17294-2) | is1
Arsen ug/l 0,1 +10% 10 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 18A/2013/IIl (CSN EN ISO 17294-2) | is1
Chrom ug/l <0,3 50 (NMH) | vyhovuje | SOP&. 18A/2013/iil (SN EN ISO 17294-2) | is1
Kadmium ugll <0,01 50  (NMH) | vyhovuje |SOP & 18A/2013/I (CSN ENISO 17294-2) | is1
Méd ugll 14,1 +10% 1000 (NMH) | vyhovuje  |SOP & 18A/2013/ (GSN EN ISO 17294-2) | is1
Nikl ugll 1,1 +10% 20 (NMH) | vyhovuje |SOP&. 18A/2013/lIl (SSN EN ISO 17294-2) | is1
Olovo ugll 0,3 +10% 10 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 18A/2013/ill (ESN EN 1SO 17294-2) | is1
Rtut ugll <0,05 1.0 (NMH) | vyhovuje  [SOP &.29 (SN 75 7440) is1
Selen ugll 1,2 +10% 10 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 18A/2013/il (ESN EN ISO 17294-2) | is1
Sodik mg/l 5,43 +10% 200 (MH) | vyhovuje  |SOP & 18A/2013/Il (CSN EN ISO 17294-2) | is1
Bor mg/l 0,0039 +15% 1,0 (NMH) | vyhovuje [SOP ¢&. 18A/2013/l (CSN EN ISO 17294-2) | is1
Benzo(a)pyren ugll <0,001 0,010 (NMH) | vyhovuje  |SOP .37 A (GSN 75 7554) is1
Polycyklické aromatické ugll <0,010 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP &.37 A (CSN 75 7554) is1
uhlovodiky

Benzo(k)fluoranthen ugll <0,001 SOP &.37 A (CSN 75 7554) is1
Benzo(b)fluoranthen ugll <0,001 SOP &.37 A (GSN 75 7554) is1
Benzo(g,h,i)perylen ugll <0,001 SOP &.37 A (GSN 75 7554) is1
Indeno(123-cd)pyren ug/l <0,001 SOP &.37 A (CSN 75 7554) is1
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Scientific)

Zkouska Jednotka Vysledek |Nejistota Limit Hodnoceni_|ldentifikace zkousky

Chlior volny* mg/l 0,05 +16 % 030  (MH) | vyhovuje |SOP &.4/2013/l (GSN EN ISO 7393-2, névod | * ist
firmy MERCK, HACH)

Teplota vody* °C 11,2 +2% 8,0-12,0 (DH SOP &.7/2013/ll (SN 75 7342) *is1

Tetrachlorethen ugll <0,2 10 (NMH) | vyhovuje [SOP &.36 (CSNEN ISO 10301, GSN EN ISO | is1
15680)

Trichlorethen ugll <0,2 10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &.36 (SN EN ISO 10301, SN ENISO | is1
15680)

Dichlorethan ugfl <0,1 30 (NMH) | vyhovuje |SOP&.36 (CSN EN ISO 10301, GSN ENISO | is1
15680)

Toluen pg/ <0,2 SOP &.36 (CSN EN ISO 10301, CSN ENISO | is1
15680)

Trihalometany ugh <1,0 100  (NMH) | vyhovuje [SOP &.36 (CSN EN ISO 10301, ESN ENISO | is1
15680)

Trichlormethan ugll <0,2 30 (NMH) | vyhovuje |SOP&.36 (ESNEN ISO 10301, SN ENISO | is1
15680)

Xylen ug/l <0,5 SOP &.36 (CSN EN ISO 10301, GSN EN ISO | is1
15680)

Benzen ugf <0,1 1,0 (NMH) [ vyhovuje SOP ¢.36 (CSN EN ISO 10301, CSN EN ISO | is1
15680)

Ethylbenzen uall <0,1 SOP ¢.36 (CSN EN ISO 10301, GSN EN ISO | is1
15680)

di-Br-mono-Cl-metan ug/l <0,1 SOP &.36 (CSN EN ISO 10301, GSN EN ISO | is1
15680)

di-Cl-mono-Br-metan gl <0,1 SOP ¢.36 (CSN EN ISO 10301, SN EN ISO | is1
15680)

Bromoform pg/l <0,2 SOP ¢.36 (CSN EN SO 10301, ESN EN ISO | is1
15680)

Suma tetrachlorethenu a ug/i <0,2 10 (NMH) | vyhovuje  [SOP ¢.36 (CSN EN ISO 10301, SN EN ISO | is1

trichlorethenu 15680)

Pach stupen 0 2 (MH) | vyhovuje | SOP &. 5/2013/lil (ESN EN 1622, TNV 757340) is1

Chloritany g/l <3,0 200 (MH) | vyhovuje  |SOP & 2/2012/lll (GSN EN ISO 10304-1, &SN is1
EN ISO 103044, GSN EN ISO 15061)

pH 7.4 +0,2 6,5-9,5 (MH) | vyhovuje |SOP &. 27/20105/ll (névod firmy Thermo is1
Scientific)

Barva mg/l Pt <3 20 (MH) | vyhovuje [SOP &. 36/2015/lil (navod firmy Thermo is1
Scientific)

Zakal ZFn <0,50 5 (MH) | vyhovuje  |SOP&. 44/2015/IiB (GSN EN ISO 7027-1) | is1

Dusitany mg/l <0,05 0,50 (NMH) | vyhovuje |SOP &.31/2015/ll (navod firmy Thermo is1
Scientific)

Amonné ionty mg/l <0,02 0,50  (MH) [ vyhovuje |SOP &.29/2015/ll (navod firmy Thermo is1
Scientific)

Fluoridy mght 0,36 +10% 1,5  (NMH) | vyhovuje |SOP ¢. 2/2012/l (CSN EN ISO 10304-1, GSN| is1
EN 1SO 10304-4, CSN EN ISO 15061)

Dusi¢nany mg/l 47,4 +10% 50,0  (NMH) Fam SOP ¢. 30/2015/ll (navod firmy Thermo is1
Scientific)

CHSK manganistanem mg/l 0,4 +13% 3,0 (MH) | vyhovuje | SOP &.40/2015/1l (ESN EN ISO 8467) is1

Zelezo mg/l 0,034 +10% 0,20  (MH) | vyhovuje [SOP&. 18A/2013/lll (CSN ENISO 17294-2) | is1

Mangan mg/t 0,001 +10% 0,050 (MH) | vyhovuje [SOP&. 18A/2013/ll (CSN ENISO 17294-2) | is1

Hlinik mg/l <0,001 020  (MH) | vyhovuje |SOP&. 18A/2013/l (GSN ENISO 17294-2) | is1

Vapnik a horéik mmol/l 3,86 +10% 2,0-3,5 (DH) SOP ¢&. 18A/2013/lil (SSN EN ISO 17294-2) | is1

Vapnik mg/l 122 +10% 40-80 (DH) SOP &. 18A/2013/lll (CSN EN ISO 17294-2) | is1

Hor&ik mg/l 20,1 +10% 20-30 (DH) SOP &. 18A/2013/lll (SSN EN ISO 17294-2) | is1

Chloridy mg/l 34,2 +5% 100 (MH) | vyhovuje  |SOP ¢. 33/2015/1ll (navod firmy Thermo is1
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Zkouska Jednotka Vysledek |Nejistota Limit Hodnoceni_|ldentifikace zkousky
Sirany mg/l 94,7 +15% 250 (MH) | vyhovuje  |SOP &. 34/2015/ll (névod firmy Thermo is1
Scientific)
Kyanidy celkové mg/l <0,005 0,050 (NMH) | vyhovuje  [SOP &.24 (SN 75 7415) is1
Chlore¢nany ugll <5,0 200 (NMH) | vyhovuje |SOP é&.2/2012/lil (CSN EN ISO 10304-1, GSN| is1
ENISO 103044, €SN EN ISO 15061)
Bromicnany pg/ <3,0 10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 2/2012/1l (ESN EN ISO 10304-1, GSN| is1
EN ISO 103044, CSN EN ISO 15061)
Suma chloritany a ug/l <8,0 200 (NMH) | vyhovuje | (dopoget sumy) is1
chlore¢nany
Pesticidy
Zkouska Jednotka Vysledek |Nejistota Limit Hodnoceni_| Identifikace zkousky
2,4-D ug/l <0,025 0,10 _(NMH) | vyhovuje  |SOP ¢&. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
2, 6, Dichlorbenzamid ( pall <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP ¢.54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
BAM )
Acetochlor ug/l <0,025 0,10 _(NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Acetochlor ESA ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Acetochlor OA ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Alachlor ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &.54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Alachlor ESA ugll <0,025 1 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) is1
Alachlor OA ug/ <0,025 1 (NMH) | vyhovuje | SOP ¢. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Aminopyralid ug/l <0,025 0.10 _(NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Atrazin uall <0,025 0.10 (NMH) | vyhovuje |SOP & 54/2018/Il (EPA 535, EPA 536) is1
Atrazin-2-hydroxy ug/l <0,025 2,00 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Atrazindesethyl-desisopro ug/l 0,029 +30% 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &.54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
pyl
Atrazin-desethyl ugl <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Atrazin-desisopropyl ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Azoxystrobin ug/l <0,025 0,10 _(NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Bentazon ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &.54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) is1
Bentazon-methyl ug/t <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP &, 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Boscalid ug/ <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &.54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) is1
Bromacil pg/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) is1
Carbendazim pg/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Carbetamide ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) is1
Carboxim ug/t <0,025 0,10 _(NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) is1
Clomazon ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Clopyralid ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Cyanazin ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Cyproconazole ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Cyprodinil ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Desmedipham ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) is1
Dicamba ugfl <0,035 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Difenoconazol ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP ¢. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Diflufenican ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) is1
Dichlormid ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Dichlorprop ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Dichlorvos ugll <0,025 010 (NMH) | vyhovuje  [soP & 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Dimefuron ug/l <0,025 0,10 _(NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Dimetachlor OA ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP & 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Dimethachlor ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Dimetachlor ESA ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Dimethenamid - P ugll <0,025 0.10 (NMH) | vyhovuje [SOP &. 54/2018/Ml (EPA 535, EPA 536) is1
Dimethoat ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) is1
Dimethomorph ug/l <0,025 010 (NMH) | vyhovuje |SOP&. 54/2018/lll (EPA 535 EPA 536) is1
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Zkouska Jednotka | Vysledek |Nejistota Limit Hodnoceni_|ldentifikace zkousky

Dimoxystrobin ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Diuron ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Epoxikonazol ugfl <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Ethidimuron ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP ¢. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Ethofumesate ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Fenpropidin ugh <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Fenpropimorf ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Fenuron ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Fluazifop-P-butyl ugll <0,025 0.10 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) is1
Fluroxypyr ug/l <0,025 010 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Flusilazol ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Haloxyfop-methyl ug/l <0,030 0,10 (NMH) | vyhovuje [SOP &. 54/2018/l (EPA 535, EPA 536) is1
Hexazinon ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Chlorfenvinfos ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Chloridazon ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Chloridazon - desphenyl ug/l 0,516 +30% SOP &. 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) is1
Chloridazon - methyl - ug/ <0,025 SOP ¢. 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) is1
desphenyl

Chlorotoluron ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Chlorotoluron-desmethyl ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Chloroxuron ug/l <0,025 0,10 _(NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Chlorpropham ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &.54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Chlorpyrifos ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Iprovalicarb ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Isoproturon ug/l <0,025 0,10 _(NMH) | vyhovuje  [SOP & 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Isoproturon-desmethyl ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Isoproturon - ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &.54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
monodesmethyl

Kresoxy-methyl ug/l <0,025 010 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Lenacil ugll <0,025 010 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Linuron ug/l <0,025 0,10 _(NMH) | vyhovuje  [SOP & 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
MCPA ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &.54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) is1
MCPB ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP &. 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
MCPP (mecoprop) ug/l <0,025 0,10 _(NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Mefenpyr-diethyl ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) is1
Mesotrion ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Metamitron ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Metazachlor ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Metazachlor ESA ug/ 0,121 +30% 5 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Metazachlor OA ugll <0,025 5 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Methabenzthiazuron ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP & 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Methoxyfenozid ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Metkonazol ugll <0,025 0,10 _(NMH) | vyhovuie  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Metobromuron ugll <0,025 010 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Metolachlor ugfl <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) is1
Metolachlor ESA ug/l <0,025 6 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) is1
Metolachlor OA ugll <0,025 6 (NMH) | vyhovuje | SOP &. 54/2018/Il (EPA 535, EPA 536) is1
Metoxuron ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Metribuzin ug/ <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &.54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Metribuzin - desamino ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) is1
Monolinuron ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) is1
Napropamid ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP ¢. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Pendimethalin ugll <0,025 010 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Pethoxamid ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Phenmedipham ug/l <0,025 010 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
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Zkouska Jednotka Vysledek |Nejistota Limit Hodnoceni |ldentifikace zkousky

Picoxystrobin ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Pesticidni latky celkem ugl/l <0,100 0,50 (NMH) | vyhovuje |SOP&. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Prochloraz ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/l (EPA 535, EPA 536) is1
Prometryn ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Propaquizafop ug/l <0,025 0,10 _(NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Propazin ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) is1
Propiconazol ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/iil (EPA 535, EPA 536) is1
Prothiokonazol ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Pyrimethanil ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Quinmerac ugh <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP & 54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) is1
Quinoxyfen ug/ <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP & 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Quizalofop - P - ethyl ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1
Sebutylazin ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536) is1
Simazin ug/ <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Simazin-2-hydroxy ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Spiroxamin ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP & 54/2018/1il (EPA 535, EPA 536) is1
Suma chloridazon pg/ 0,516 +30% 6 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
desfenylu a
chloridazon-methyl
desfenylu i

Tebukonazol ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Terbuthylazin ug/l <0,025 0,10 (NMH) [ vyhovuje  |SOP &. 54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) is1
Terbuthylazin-desethyl-2- ug/ <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje [SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
hydroxy
Terbuthylazin-desethyl ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Terbuthylazin-hydroxy ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  [SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536) is1
Terbutryn ugll <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &.54/2018/Ill (EPA 535, EPA 536) is1
Thiacloprid ug/l <0,025 0,10 _(NMH) | vyhovuje  |SOP &.54/2018/ll (EPA 535, EPA 536) is1
Thiophanate-methyl ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536) is1
Trifloxystrobin ug/l <0,025 0,10 (NMH) | vyhovuje  |SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536) is1
Trinexapac-ethyl ua/l <0,025 010 _(NMH) | vyhovuje |SOP ¢. 54/2018/ill (EPA 535, EPA 536) is1 |

* Zkous$ky provadéné v misté odbéru

is Zkousky provadény internim subdodavatelem

Interni subdodavatel : is1 Zku$ebni laborator ¢. 1249 akreditdvana’ CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005,Pracovisté Brno

Nejistota:Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhlaskou €. 252/2004 Sb. v aktualnim znéni.

alachlor OA, alachlor ESA, atrazin-2-hydroxy, metolachlor ESA, metolachlor OA, metazachlor ESA, metazachlor OA - Doporucena limitni hodnota dle Seznamu

posouzenych nerelevantnich metabolitli pesticid(i a jejich doporu¢ené limitni hodnoty v pitné vodé ( MZ CR )

Hodnoceni: Vyhovuje / nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuii / nevyhovuji hygienickému limitu.

*** - u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem

Hodnoceni dle vyhlasky 252/2004 Sb. v aktualnim znéni pro zkousku: pach, pach*, chut, chut*: stupen 0, 1, 2 - pfijatelny, stuperi 3, 4, 5 - nepfijatelny
< Vysledek je pod mezi stanovitelnosti

KTJ - kolonii tvofici jednotka pii pouziti metody stanoveni €SN EN ISO 9308-1

MPN - nejpravdépodobnéjsi pocet bakterii pfi pouZiti metody stanoveni CSN EN ISO 9308-2

Vysledky zkouSek se tykaji jen zkouSenych pfedmétli. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Protokol vystaven dne : 28.2.2019 Lettlova Leona
Chemik analytik



